PLANILLA DE EQUIPOS

CALCULO DE LONGITUD EQUIVALENTE

Tramo A2-B2-12-1.3

POS. | CANT. CLASES APLICACION | CONSUMO m3-n/h QUEMADORES SISTEMA SEGURIDAD | TEMP. [APROBADO |OBSERVACIONES
UNIT. TOTAL | CANT. P.TRAB. DISP. EVENT. °C si/no
PRS-2 1 Cocina Cocinar 4,39 4,39 1 0,020 Kg/cm2 | Termocupla |Falta llama si Artefacto no existente
PRS-2 1 Cocina Cocinar 1,29 1,29 1 0,020 Kg/cm2 | Termocupla |Falta llama si Artefacto no existente
PRS-2 2 Caldera Calefaccion 25,81 51,62 fl 0,020 Kg/cm?2 |Varios Varios no
PRS-2 1 Anafe Cocinar 0,22 0,22 1 0,020 Kg/cm2 si Artefacto no existente
PRS-2 1 Anafe Cocinar 0,22 0,22 1 0,020 Kg/cm2 si Artefacto no existente
PLANILLA DE CALCULO DE CANERIAS
(Corresponde a gabinete Nro 2)
TRAMO LONGITUD (m CONSUMO DIAMETRO (mm)
REAL EQUIV. TOTAL (m3/h) PROPUESTO | ADOPTADO
A2-B2 19,40 31,20 50,60 57,74 76 76
B2-C2 19,40 31,20 50,60 57,52 76 76
Cc2-D2 8,50 17,35 25,85 4,39 32 32
Anafe C2-E2 19,40 31,20 50,60 53,13 76 76
2000 kcal/h E2-H2 10,00 26,04 36,04 25,81 63 63
E2-F2 19,40 31,20 50,60 27,32 63 63
E ﬁ lip F2-G2 10,40 25,59 35,99 25,81 63 63
S : IL—| F2-12 19,40 31,20 50,60 1,51 25 25
8 T 12-J2 19,40 31,20 50,60 1,29 19 19
: 12-K2 17,60 30,20 47,80 0,22 13 13
g B2-12 28,70 15,43 4413 0,22 25 25
fF=—=== -+ L2-1.3 28,70 15,43 44,13 0,22, 13 13
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DE PRESION Nro 2 . g Q=0,22 m3/h
Q=57,74m3/h Ko
CORTE A-A  (Esc 1:100)
13 mm
Cocina 12000 Kcal/h
321 Q=1,29 m3/h
19 mm
Cocina 40840 Kcal/h
Q=4,39m3h ,——
D2 / @ 25 mm, Q=1,51 m3/h
] ] ] ] ] ] ] — [ llp
BAKO \\ BAKO \\ BAKO \ L BAKO \\ BAKO \\ BAKO \ BAKO BAKO 2 Calderas humotubulares cap.
efect. 200.000 Kcal/h. c/u
2 quemadores de 240.000 Kcal/h c/u
[ — Q=25,81 m3/h c/u
_ Rejilla de ventilacion
|J - - DORMITORIO DORMITORIO DORMITORIO DORMITORIO DORMITORIO DORMITORIO DORMITORIO DORMITORIO (1)'2?) m2X 0,20m
,30m
—
- ISOMETRICO  (Esc 1:100)
PRIMER PISO VIVIENDAS 1 (Esc t100)
CARERIA A RED ( VER PLANO RJF—USH—GI—PGI—CDC-01-Rev.3)
| E—
RV 15 x 15 <:
(Abajo.y_ arriba) pe GABINETE LISTADO DE MATERIALES
g REGULADOR DE R
ajo y arriba
— PRESION NORMA O PRESION
Anafe. POS. | CANT. |DESCRIPCION DIAMETRO MATERIAL DE TRABAJO FABRICANTE
2000 Keal/h RV 20 x 40 mm Bar
M CHN @ 25 mm ENTERRADO C/ PROTECCION ASF REGLAMENTARIO I L____I (superior) RV 15 x 15 COCINA 12000 keal/ h 1 8,00|Cario diametro 1/2" 13 C° A° R. Epoxi 004/1 Rewestubo
JJ\ L=, (arriba) llp ¢ 19 mm \L 2 9,00|Cario diametro 3/4" 19 C° A° R. Epoxi 004/1 Rewestubo
L ; { ; i [T ; { ] l 3 29,00(Cafio diametro 1" 254 C° A° R. Epoxi 004/1 Rewestubo
E CHN ¢ 76 mm 4 4,00|Cario diametro 1 1/4" 32 C° A° R. Epoxi 004/1 Rewestubo
@ RV 20 x 40 5 6,00|Cario diametro 2 1/2" 63 C° A° R. Epoxi 004/1 Rewestubo
BAR COCINA. (inferior;( / COCINA. DORMITORIO 6 6,50|Cafio diametro 3" 75 C° A° R. Epoxi 004/1 Rewestubo
) 7 6,00|Codos 90 ° diam. 1/2" 13 C° A° R. Epoxi 0958-04 IGA Gas
ﬂ 8 7,00|Codos 90 ° diam. 3/4" 19 C° A° R. Epoxi 0958-04 IGA Gas
9 11,00|Codos 90 ° diam. 1" 254 C° A° R. Epoxi 0958-04 IGA Gas
COCINA 40840 kCOl/ h 10 3,00|Codos 90 ° diam. 1 1/4" 32 C° A° R. Epoxi 0958-04 IGA Gas
I %1{ A 11 0,00|{Codos 90 ° diam. 1 1/2" 38 C° A° R. Epoxi 0958-04 IGA Gas
LIVING. COMEDOR BANO 12 0,00{Codos 90 ° diam. 2" 51 C° A° R. Epoxi 0958-04 IGA Gas
' T S/ CHN 8 32 mm RV 15 x 15 — 1 GARAGE 13 0,00{Tee diam. 1/2" 13 C° A° R. Epoxi 0958-04 IGA Gas
\ /M - (Abcjo y arriba) : 4 | 0,00|Tee diam. 3/4" 19 CoA°R Epoxi  |0956-04 IGA Gas
. ) ) ) 15 | 1,00[Tee diam. 1" 254 |C°A°R Epoxi _ |0956-04 IGA Gas
h - - | 16 0,00[Tee diam. 1 172" 38 C°A°R Epoxi _ |0958-04 IGA Gas
17 0,00|Tee diam.2" a1 C° A° R. Epoxi 0958-04 IGA Gas
\'\ COMEDOR 18 0,00(Buje reduccion 3/4" a 1/2" 19a 13 C° A° R. Epoxi 0958-04 IGA Gas
LAVADERO. L DORMITORIO 19 | 0,00|Buje reduccion 2" a 1 1/2" 51238 |C°A°R. Epoxi _ |0958-04 IGA Gas
= ——x]
g 20 0,00(Buje reduccion 1 1/2" a 1 1/4" 38a32 C° A° R. Epoxi 0958-04 IGA Gas
—— 21 0,00(Buje reduccion 1 1/2" a 1/2" 38a13 C° A° R. Epoxi 0958-04 IGA Gas
| || q 22 0,00|Buje reduccion 2" a 3/4" 51a19 |C° A° R. Epoxi 0958-04 IGA Gas
[T | 1 i I T T T T T 23 0,00{Buje reduccion 1 1/2" a 3/4" 38a19 C° A° R. Epoxi 0958-04 IGA Gas
{ I | I | E—
24 0,00(Buje reduccion 1 1/2" a 1" 38a254 |C°A°R. Epoxi 0958-04 IGA Gas
‘ ‘ “/ 25 1,00|Buje reduccion 1" a 1/2" 254a13 |C°A°R. Epoxi 0958-04 IGA Gas
o 26 0,00(Buje reduccion 2" a 1" 51a254 |C°A°R. Epoxi 0958-04 IGA Gas
27 1,00|Buje reduccion 1" a 3/4" 254a19 |C°A°R. Epoxi 0958-04 IGA Gas
28 0,00|Cupla 1/2" 13 C° A° R. Epoxi 0958-04 IGA Gas
PLANTA BAJA V|V|ENDAS '] (ESC 1.100) 29 2,00|Cupla 1" 25,4 C° A° R. Epoxi 0958-04 IGA Gas
’ 30 0,00|Cupla 1 1/2" 38 C° A° R. Epoxi 0958-04 IGA Gas
3 0,00|Cupla 2" i C° A° R. Epoxi 0958-04 IGA Gas
32 1,00|Union doble 1" 25,4 C° A° R. Epoxi 0958-04 IGA Gas
33 1,00|Union doble 1 1/4" 32 C° A° R. Epoxi 0958-04 IGA Gas
34 2,00{Union doble 2 1/2" 63 C° A° R. Epoxi 0958-04 IGA Gas
35 1,00{Valwla macho diam. 1/2" 13 Bronce 1592-10 ALARSA
36 1,00{Valwla macho diam. 3/4" 19 Bronce 1592-10 ALARSA
74 1,00{Valwla macho diam. 1" 25,4 Bronce 1592-05 ALARSA
1,50 g < 38 1,00(Valwla macho diam. 1 1/4" 32 Bronce 1592-05 ALARSA
© g 39 0,00|Valwla macho diam. 1 1/2" 38 Bronce 1592-05 ALARSA
(S @76 mm s 40 0,00|C. A2R.E. 3" C° A°R. Epoxi 1633-2 Revestubo
- -~
Ps=0,020 Kg/cm2 Pe=0,160 Kg/cm2 zfcildgcr)gsoglén}lotult;;Iares cap. < 3 S/ C.H.G @ 25 mm 41 0,00|C. A2R.E. 2" C° A° R. Epoxi 1633-2 Revestubo
efect. . cal/h. = m B -
2 quemadores de 240.000 Kcal/h c/u £ 5 225 mm/ 22 2,00|Codos A?R.E. 3 AR Epox¥ 1583-1 DEMA
2LLP ©0.063 E s ﬁ{@/ 43 | 0,00|Codos A2R.E. 4" C°A°R. Epoxi  [1583-1 DEMA
\ g 44 3,00({Tee A2R.E. 3" C° A° R. Epoxi 1583-1 DEMA
——————— A 45 0,00{Tee A2R.E. 4" C° A° R. Epoxi 1583-1 DEMA
- T o 46 0,00{Codos A° 11/2" Serie 2000 P =0,160 Kg/cm2 CINTOLO
= 47 0,00|Codos A® b Serie 2000 P =0,160 Kg/cm2 CINTOLO
48 0,00|Codos A® 3" Serie 2000 P =0,160 Kg/cm?2 CINTOLO
' SALA DE MAQUINAS ] 49 0,00[{Tee A2 11/2" Serie 2000 P =0,160 Kg/cm2 CINTOLO
50 0,00[{Tee A° 2" Serie 2000 P =0,160 Kg/cm2 CINTOLO
51 0,00({Tee A? 3" Serie 2000 P =0,160 Kg/cm2 CINTOLO
Rejilla de ventilacion 52 2,00|Valvula esferica 2.1/ Bronce P =0,160 Kg/cm?2 VALMEC
& 1,50 mx 0,20 m 53 1,00(Buje reduccion 3"x1" C® A° R. Epoxi 1583-1 DEMA
0,30 m2 54 1,00|Buje reduccion 3"al11/2" |C°A°R. Epoxi 1583-1 DEMA
T 55 2,00 BUJe reduccion 3"321/2" C°A°R. EPOXI 1583-1 DEMA
56 1,00[Buje reduccion 21/2"a1" |C° A°R. Epoxi 1583-1 DEMA
e || o 57 | 6,00|Codo 21/2" |C°A°R Epoxi  [1583-1 DEMA
g — ) f «— 3§ 58 1,00|Tee 21/2" C° A° R. Epoxi 1583-1 DEMA
_____ 4.7 f : " n 0 AO i
SUBESTACION REGULADORA Nro 2 @ 59 0,00 BUJ‘e reducc!on 3/4"a1/2 Co A0 R. Epox! 1583-1 DEMA
(Pe=0,180 Kg/cm2 ; Ps=0,020 Kg/cm2) PLANTA SUBSUELO VlVIENDAS 1 (ESC 1100) 60 0,00|Buje reduccion 1"a1/2" |C°A°R. Epoxi 1583-1 DEMA
Ese. 1 : 20 Cocina marca DOMEC mod.
61 1,00|CXGP o similar DOMEC
62 0,00|Buje reduccion 2"a1/2" |C°A°R. Epoxi 1583-1 DEMA

TRAMO |DIAMETRO|  CODOS 90 CODOS 45 TEE ATRAVEZ | TEE NORMAL VALVULA REDUCCION || TOTAL | Lreal L total
CANT.| PARCIAL||CANT.| PARCIAL || CANT. | PARCIAL | CANT. | PARCIAL| CANT. | PARCIAL | CANT. | PARCIAL
A2B2 | 0,075 2,00 4,50 0,00 0,00] 1,00 4,50 0,00] 1,00 0,75 9,75
B2L2 | 0,025 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 1,00 0,25 3,25
213 | 0013 6,00 2,34 0,00 0,00 0,00] 1,00 0,09 0,00 2,43
15,43 2870 4413
Tramo A2-B2-C2-E2-F2-G2
TRAMO |DIAMETRO|  CODOS 90 CODOS 45 TEE ATRAVEZ | TEE NORMAL VALVULA REDUCCION || TOTAL
CANT.| PARCIAL||CANT.| PARCIAL || CANT. | PARCIAL | CANT. | PARCIAL| CANT. | PARCIAL | CANT. | PARCIAL
A2B2 | 0,075 2,00 4,50 0,00 0,00[ 1,00 4,50 0,00 1,00 0,75 9,75
B2.C2 | 0,075 1,00 2,25 0,00 0,00 1,00 4,50 0,00 0,00 6,75
C2E2 | 0,075 0,00 0,00 0,00 1,00 4,50 0,00] 1,00 0,75 5 25
E2F2 | 0,064 0,00 0,00] 1,00 1,08 0,00 0,00 0,00 1,28
F2.G2 | 0,064 1.00 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,64 2,56
2559 10,40 35,99
Tramo A2-B2-C2-D2
TRAMO |DIAMETRO| _ CODOS 90 CODOS 45 TEE ATRAVEZ | TEE NORMAL VALVULA REDUCCION || TOTAL
CANT.| PARCIAL||CANT.| PARCIAL || CANT. | PARCIAL | CANT. | PARCIAL| CANT. | PARCIAL | CANT. | PARCIAL
A2B2 | 0,075 2,00 4,50 0,00 0,00] 1,00 4,50 0,00] 1,00 0,75 9,75
B2.C2 | 0,075 1,00 2,25 0,00] 1.00 1,50 0,00 0,00] 1,00 0,75 4,50
C2D2 | 0,032 3,00 2,88 0,00 0,00 0,00] 1,00 0,22 0,00 3,10
17,35 850 25,85
Tramo A2-B2-C2-E2-H2
TRAMO |DIAMETRO|  CODOS 90 CODOS 45 TEE ATRAVEZ | TEE NORMAL VALVULA REDUCCION || TOTAL
CANT.| PARCIAL||CANT.| PARCIAL || CANT. | PARCIAL | CANT. | PARCIAL| CANT. | PARCIAL | CANT. | PARCIAL
A2B2 | 0,075 2,00 4,50 0,00 0,00] 1,00 4,50 000] 1,00 0.75 9,75
B2.C2 | 0,075 1,00 2,25 0,00 0,00 1,00 4,50 0,00 0,00 6,75
C2E2 | 0,075 0,00 0,00 0,00 1,00 4,50 0,00 1,00 0,75 5 25
E2H2 | 0,064 2,00 3.84 0,00 0,00 0.00] 1,00 0,45 0,00 4,29
26,04 10,00 36,04
Tramo A2-B2-C2-E2-F2-12-K2
TRAMO |DIAMETRO| _ CODOS 90 CODOS 45 TEE ATRAVEZ | TEE NORMAL VALVULA REDUCCION || TOTAL
CANT.| PARCIAL||CANT.| PARCIAL | CANT. | PARCIAL | CANT.|PARCIAL| CANT. | PARCIAL | CANT. | PARCIAL
A2B2 | 0,075 2,00 4,50 0,00 0,00] 1,00 4,50 000] 1,00 0.75 9,75
B2.C2 | 0,075 1,00 2.25 0,00 0,00 1,00 4,50 0,00 0,00 6,75
C2E2 | 0,075 0,00 0,00 0,00 1,00 4,50 0,00] 1,00 0,75 5,25
E2F2 | 0,064 0,00 0,00 0,00 1,00 3,84 0,00 1,00 0,64 4,48
F212 | 0,025 1,00 0,75 0,00] 1,00 0,50 0,00 0,00 1,00 0,25 1,50
2K2 | 0,013 5,00 2,34 0,00 0,00 0,00 0,00] 1,00 0.13 2,47
30,20 17,60 47,80
Tramo A2-B2-C2-E2-F2-I2-12
TRAMO |DIAMETRO| _ CODOS 90 CODOS 45 TEE ATRAVEZ | TEE NORMAL VALVULA REDUCCION | TOTAL
CANT.| PARCIAL||CANT.| PARCIAL || CANT. | PARCIAL | CANT. | PARCIAL| CANT. | PARCIAL | CANT. | PARCIAL
A2B2 | 0,075 2,00 4,50 0,00 0,00] 1,00 4,50 0,00] 1,00 0,75 9,75
B2.C2 | 0,075 1,00 2.25 0,00 0,00 1,00 4,50 0,00 0,00 6,75
C2E2 | 0,075 0,00 0,00 0,00 1,00 4,50 0,00] 1,00 0,75 5,25
E2F2 | 0,064 0,00 0,00 0,00 1,00 3,84 0,00 1,00 0,64 4,48
F212 | 0,025 1.00 0.75 0,00 0,00 1,00 1.50 0.00] 1,00 0.25 2.50
22 | 0,013 6,00 2,34 0,00 0,00 0,00 0,00] 1,00 0.13 2,47
31,20 19,40 50,60
e
CORRESPONDE A SUBESTACION REGULADORA Nro 2
INSTALACION PARA GAS NATURAL
PLANO DE PROYECTO
Calle Bernardo Houssay Ne 200 Piso ———  Dpto. n* ——
Entre Hipolito Irigoyen y
Localidad USHUAIA
Instalado Por:
Instalador FANDINO Roberto Jesus Matricula N* 212 Cat. 1°

Instalacion con 4 S.E. y 123 bocas para uso industrial

Plano :

RJF-USH-GI-PGI-CDC-01-B—Rev. 3

Parte: Instalacion alimentada por PRS 2

B. Houssay Nro 200

Domicilio de Facturacion

P. Almanza Nro 3965
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